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Specifikace passportovaných míst   Požadavek  
V

D
J 

Je
se

n
ic

e
 

Fakturační měření MVE 

čínná dodávka 

činný odběr 

jalová indukční 
dodávka jalová 
indukční spotřeba 

EE 230 5A Distribuční 

G1 výroba EE 230 5A  

G2 výroba EE 230 5A  

G3 výroba EE 230 5A  

G4 výroba EE 230 5A  

T1 odběr podružný PVK  EE    

T2 odběr podružný PVK  EE    

Plyn ?  Plyn   Dist 

      

Ú
V

Ž 

Fakturační měření T1 

čínná dodávka 

činný odběr 

jalová indukční 

dodávka jalová 

indukční 

spotřeba 

1/4 max 

EE 230 5A Dis 

Fakturační měření T2 

čínná dodávka 

činný odběr 

jalová indukční 

dodávka jalová 

indukční 

spotřeba 

1/4 max 

EE 230 5A Dis 

KGJ kotelna elektřina 

KGJ kotelna teplo 

dodávka činná 

vlastní 

spotřeba  

MTK1 teplo vyrobené od kotlů 

MT21 teplo vyrobené od KGJ a AKU 

MT22 teplo vyrobené od KGJ + TČ 

MT23 teplo vyrobené od TČ 

MT24 teplo zmařené venkovním chladičem 

EE 

EE 

Teplo 

Teplo 

Teplo 

Teplo 

Teplo 

230 5A 

 

Zemní plyn 
pilíř u vrátnice 
spotřeba KGJ 

Plyn 

Plyn 

 
Dis 

 


